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_ GESTION ENERGETICA S.A. ESP
SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS Nro. SP0O-092-2022 LGTP-GENSA
CONTRATACION CUYA CUANTIA ES HASTA 70 SMMLV
TERMOPAIPA




Gensa

turengrgia, nUestiG cormpromise |

GESTION ENERGETICA S.A. ESP, empresa de servicios ptblicos mixta, regida por las
disposiciones de la Ley 142 de 1994, cuyos actos y contratos estan sometidos a las
disposiciones del derecho privado, conforme lo dispone el articulo 32 de la citada Ley, asi
como al Reglamento Interno de Contratacion dispuesto por su Junta Directiva, invita a
participar en la presente solicitud ptblica de ofertas a todas aquellas personas naturales o
juridicas que cumplan las condiciones i) especificas ii) para participar y iii) generales que
se expondran en este documento. _

i. CONDICIONES ESPEGIFICAS.

1. OBJETO.

Mediante la presente solicitud plblica de ofertas, GENSA S.A. ESP pretende recibir
propuestas que. permitan contratar el servicio técnico de inspeccién preventiva fuera de
linea a motores eléctricos y transformadores de potencia en subestacion y cuartos
eléctricos de la unidad. | en la central Termopaipa, de acuerdo a las especificaciones
indicadas en el alcance.

2. ALCANCE DEL CONTRATO A CELEBRAR.

E! desarrollo y ejecucién del contrato a celebrar implica que el contratista requiera
adelantar las siguientes actividades:

Realizar [a inspeccién eléctrica preventiva off-line a diez (10) motores de media tension y
cinco (5) transformadores de potencia de la subestacion para la unidad | de Termopaipa,
siguiendo las siguientes especificaciones.

2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS:
2.1.1 INSPECCION PREVENTIVA OFF ' LINE EN MOTORES Y
TRANSFORMADORES:
21.2 Motores
e Analisis de sefales eléctricas (Emax Test). Deshalance de fases en el estator,
Velocidad y deslizamiento del motor, Corriente: promedioc de arranque, Distorsién

arménica en (Voltaje y corriente), Impedancia.
¢ Factor de potencia / Tangente delta.
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Resistencia de aislamiento e indice de polarizacion.
Medida de corriente de fuga en funcién de ia tensién de ensayo (StepVoltage).
Resistencia de devanados.

Desbalance inductivo

21.3 Pruebas off-line.

Pruebas de resistencia de Aislamiento a tierra.
Prueba de indice de polarizacion.

Grafica con los resultados de la prueba.
Medicién de la capacitancia del aislamiento.
Prueba de resistencia dhmica.

Prueba de factor de potencia.

Prueba de factor de disipacion (Tangente Delta).
Prueba Tip Up.

Prueba de corriente de fuga.

Prueba de factor de disipacion del aislamiento

Los motores sobre los que se aplicaran las pruebas son de media tensidn (4160 Voltios) y
trabajan en potencias que oscilan entre los 90 kW y 660 kW. Las caracteristicas de estos
equipos se encuentran especificadas en el Anexo 3 del presente documento.

2.2.1 Transformadores

Inspeccién eléctrica preventiva que incluya ensayos de factor de potencia/tangente deita
en devanados, corriente de excitacién, relacion de fransformacion y resistencia de
devanados y de aislamiento, medida de aislamiento interno en bujes y Andlisis de
respuesta en frecuencia (SFRA) a los transformadores de potencia indicados a
continuacién (todas las pruebas bajo normas ANSIIEEE C57.12.91; ANSI/IEEE
C57.12.51):

2.2.2 Pruebas off-line. (transformadores)

+ Prueba de factor de disipacién (Tangente Delta).
» Corriente de Excitacion

» Relacién de transformacién

+ Resistencia de Devanados

» Resistencia de Aislamiento

+ Medicién de aislamiente interna a Bujes.

Las caracteristicas de los transformadores sobre los que se aplicaran las pruebas se
encuentran especificadas en el Anexo 3 del presente documento.

2.3 INFORMES Y ENTREGABLES TECNICOS.
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El contratista debera entregar un informe técnico en original y copia del informe en medio
fisico (duro) y magnético (blando) con fotografias, gréficos, tendencias, esquemas y
demas que muestren los procedimientos y resultados obtenidos numéricamente en las
pruebas a cada motor y transformador junto con la .interpretacion por escrito de los
resulfados y las recomendaciones pertinentes, segin los protocolos que maneje
internamente, incluyendo como minimo: :

s Procedimientos a realizar para las pruebas eléctricas en los motores vy
transformadores y una plantilla de los formatos de entrega de los resultados.

* Los equipos utilizados en cada prueba (tipo, marca, referencia, funcién).

e La normatividad aplicable. :

Dichos inforrries y sus anexos serén entregados al supervisor de la orden y sin los
mismos no sera posible facturar el servicio para reallzar el pago, asi como liquidar la
orden contractual.

E! contratista no debera desarrollar labores adicionales a las estipuladas en el contrato sin
previa aceptacion del Supervisor del mismo, so pena que dichos trabajos no le sean
reconocidos.

2.4 Manuales de referencia para inspecciones eléctricas preventivas.

Manuales de los equipos de ensayo. :
IEEE Std 43 Recommended practices for testlng insulation resistance of rotating
Machinery.

» |EEE Std 286 Recommended practice for measurements of power factor tip-up
of electrical machinery stator coil insulation.

« ANSIEEE Std 432 "IEEE Guide for Insulation Maintenance for Rotating Electric
Machinery (5 hp to less than 10.000 hp)".

» |EEE Std 112 “"|[EEE Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors
and Generators".

» [EEE Std 1415 IEEE Guide for Induction Machinery Maintenance Testing and
Failure Analysis.

» [EEE Std 62.2 Guide for Diagnostic Field Testing of Electric Power Apparatus—

Electrical Machinery. '

NEMA MG-1.

EPRI “Motors”.

DOBLE Reference Book on Rotating Machinery.

ABB-MARCOMBO Técnicas para el manten|m|ento y diagndstico de maquinas

eléctricas rotativas.
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La propuesta debe incluir todos aguellos insumos, materiales, transporte, equipos;
alimentacion, vidticos y hospedaje que requiera el proponente para cumplir con el objeto
antes definido.

Los servicios objeto de esta solicitud deberan ser realizados cumpliendo con
caracteristicas de calidad e idoneidad de! inspector que realizard la revision.

El oferente debera suministrar e! servicio al menor tiempo posible luego de suscrita la
orden contractual con GENSA S.A. ESP.

3 RECUROS DISPONIBLES, PRECIOS Y FORMA DE PAGO.

El contrato que resulte de la presente solicitud publica de ofertas sera pagado con

recursos de la vigencia 2022, segun los siguientes Certificados de Disponibilidad
Presupuestal expedidos por la Unidad de Presupuesto de GENSA S.A. ESP:

NUMERO DEL CDP VALOR DEL CDP
1984 $ 37.000.000
[TOTAL DEL PRESUPUESTO [$ 37.000.000 |

El oferente debera tener en cuenta que no podra excederse del valor total del presupuesto
ni de los valores discriminados por CDP, los cuales incluyen el IVA, de acuerdo con el
formato de cantidades y precios anexo a esta solicitud.

GENSA S.A. ESP pagara el valor del contrato asi:
Hasta el 100% de! valor del contrato al recibo a satisfaccion, de lo cual dara el visto bueno

el supervisor del contrato. Dicho pago se realizara a los treinta (30) dias posteriores a la
fecha de radicacién de la factura en las oficinas de GENSA S.A.

4 PLAZO.
Los servicios seran realizados de la siguiente manera:

El servicio sera realizado durante la parada programada de la Unidad | [a cual se realizard
a partir del 25 junio al 13 de septiembre del 2022.

La fecha de inicio de actividades debera ser conciliada con el supervisor de la orden
contractual de acuerdo al programa de parada que se tenga previsto y luego de firmada el
acta de inicio, el oferente tendra 25 dias para el desarrollo del servicio y |la entrega de los
informes respectivos.
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Cualquiera de estas fechas podra ser modificada, por lo que el super\nsor del contrato
informara oportunamente al contratista la nueva fecha de realizacion del servicio, teniendo
el contratista que reprogramar sin objecion alguna sus &ctividades para cumplir con la
nueva fecha programada.

El plazo méximo para el desarrolio del objeto contractual sera hasta el 13 de septiembre.
5 LUGAR DE EJECUCION.

El contrato debera ser ejecutado por el contratista en la central termoeléctrica de Paipa,
TERMOPAIPA, ubicada en el Km. 3 en la via que desde Paipa conduce hacia Tunja en la
ciudad de Paipa, en Boyaca bodega en piso.

6 GARANTIAS.

EL CONTRATISTA presentara, por tardar dentro de los 10 dias posteriores a la
suscripcion del contrato, la siguiente garantia entre entidades particulares, que debera
tener como beneficiario a GESTION ENERGETICA S.A. ESP:

1. De cumplimiento: por un valor equivalente al trelnta por ciento (30%) del valor del
contrato y su vigencia seré desde |a fecha de suscripcion del contrato, por el
término del mismo y 4 meses mas. :

2. De pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones; equivalente al
diez por ciento (10%) del valor del contrato y su vigencia sera desde la suscripcién
del contrato por el término del mismo y 2 afios mas.

3. De calidad del servicio: por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del
valor de la orden y su vigencia sera desde la suscripcion del contrato por el
termlno del mismo y 1 afios mas.

Las garantias deben ser expedidas por una Companla de Seguros de reconocido
prestigio, legalmente establecida en Colombia y vigilada por la Superintendencia
Financiera, y mantenerse vigentes y ajustadas siempre que se produzca alguna
modificacion en el contrato. De igual modo, deben reponerse cuando su valor se vea
afectado por cualquier razon.

La pdliza podra ser entregada siempre y cuando ésta haya sido efectivamente pagada. El
pago de la prima que se cause con ocasion de las garantias solicitadas, asi como la que
se cause por las modificaciones efectuadas, correrd por cuenta del oferente o contratista.

Las garantias gue aquf se mencionan deberan remblr aceptacion expresa de GENSA,
para lo cual efeciuara una revisién de los términos, .valores, condiciones generales y
particulares con sujecién a la péliza o certificado matriz de idoneidad del garante, con el
fin de obtener 1a mas adecuada proteccidn y garantizar el cabal cumplimiento del contrato.
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ii. CONDICIONES PARA PARTICIPAR.

7 CRONOGRAMA DE LA SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS.

Apertura de la 13 DE JUNIO DE 2022
solicitud

Cierre de la solicitud | 16 DE JUNIO DE 2022 12:00 HORAS
y apertura de ofertas

Evaluacion de las DESDE 17 HASTA 22 DE JUNIO DE 2022
ofertas

Publicacion de la 23 DE JUNIO DE 2022

evaluacion

Observaciones a la 24 DE JUNIO DE 2022

evaluacion

Carta de aceptacion 28 DE JUNIO DE 2022

La solicitud publica de ofertas y sus avances podra ser consultada en el link'
http://www.gensa.com.co/convocatorias/convocatorias-publicas/ en la seccion de menor
cuantia, desde la fecha de su publicacion.

8 CONSULTA PREVIA AL PROCESO DE CONTRATACION.

Cualquier inquietud con respecto al presente proceso debera ser dirigida a mas tardar dos
dias habiles anteriores al cierre de la Solicitud Pdblica de Ofertas. En el ambito técnico, se
consultara a Manuel  Alfonso Rincon Diaz al correo electrénico
manuel.rincon@gensa.com.co; las consultas juridicas podran realizarse a Juan Guillermo
Correa Garcia al correo electrénico juan.correa@gensa.com.co

No se aceptaran consultas previas realizadas via telefénica.

Ni las consultas ni las respuestas a estas produciran efectos suspensivos en los términos
del proceso.

9  VISITA TECNICA.

El proveedor, por su cuenta, costo y riesgo, podra realizar una visita a las zonas de
influencia de los trabajos objeto de la presente solicitud publica con e! fin de due se
entere, inspeccione y examine los sitios y los alrededores de las zonas en donde se
gjecutaran los trabajos en general y de todas las circunstancias que puedan afectar o
infitir en fa determinacién de los precios a ofertar.

10 MODIFICACIONES DE LA SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS.

T
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GENSA S.A. ESP podra hacer aclaraciones o modificaciones que considere necesarias
hasta el dia habil anterior a la fecha de cierre de la solicitud publica de ofertas. Toda
modificacién o aclaracién se harad mediante ADENDAS numeradas, las cuales seran
publicadas en la pagina WEB de GENSA. '

11 PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
La presentacion de las ofertas, que deberd realizarse, por tardar, hasta la hora fijada

como cierre de la solicitud de ofertas al correo electronico ivan.ochoa@gensa.com.co,
supondra ia presentacién de los siguientes documentos foliados:

11.2 CARTA. DE PRESENTACION DE LA OFERTA, suscrita por la persona
natural que tenga la capacidad de obligarse o el representante legal de la
persona juridica, en la cual manifieste la aceptacion de las condiciones de la
presente solicitud (ANEXO Nro, 01). :

11.3 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL, cuando
se frate de personas juridicas, expedido por la autoridad competente con un
maximo de treinta (30) dias calendario de anterioridad a la fecha de cierre de la
solicitud de oferta. Cuando el representante legal tenga restricciones para
contraer obligaciones en nombre de la persona juridica que representa, debera
adjuntar el documento de autorizacién expresa del érgano 'social competente de
fecha anterior al cierre, en el cual conste. que esta facultado para presentar la
oferta y firmar el contrato hasta por el valor de la propuesta. La duracién de la
persona juridica deberd ser como minimo un (1) afo adicional al de la fecha
estimada de la terminacion del contrato.

11.4 MATRICULA MERCANTIL, cuando se trate de personas naturales
obligadas a tenerla, expedida por la autoridad competente con un maximo de
treinta (30) dias calendario de antericridad a la fecha de cierre de la solicitud
de oferta.

11.5 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE QUIEN SUSCRIBE
LA CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA. En caso de consorcios, se
deberan anexar fotocopias de los documentos de identidad de quienes
representan a las personas que conforman el consarcio.

11.6 CERTIFICACION DE ESTAR AL DIA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS
PROPIAS OBLIGACIONES Y LAS DE SUS EMPLEADOS, S| LOS TUVIERE,
FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
PARASFICALES. Esta certificacion debera ser suscrita por el revisor fiscal de la
persona juridica, cuando esté obligado a tenerlo; -en caso contrario, firmara su
representante legal. Las personas naturales presentaran el certificado suscrito
por ellas mismas con los soportes de pago respectivo. Esta certificacion
comprendera los dltimos seis (6) meses anteriores a la fecha de apertura dei
presente proceso, f
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1.7 OFERTA, la cual debe incluir todos los costos que genere el contrato y no
podra exceder, como ya se anuncié antes, el valor total del presupuesto ni los

valores discriminados por CDP, los cuales incluyen el IVA, de acuerdo con el
formato anexo a esta solicitud (ANEXO Nro. 02).

La oferta presentada tendra una validez minima de treinta (30) dias calendario,
el oferente con la presentacién de la oferta, hace constar que acepta este
periodo de validez.

L.a propuesta econémica se evaluara en pesos colombianos y en consecuencia
los soportes deberén estar referidos en esta moneda,

1.8 REQUISITOS DE EXPERIENCIA, FINANCIEROS, DE DISTRIBUCION
AUTORIZADA Y OTROS:

Adjunto a la oferta se deberan presentar los soportes para los siguientes
requisitos.

Experiencia: El proveedor deberd acreditar experiencia en la ejecucién de
servicios iguales o similares al objeto de esta solicitud como maximo en los
ltimos 5 afios por un valor igual o superior al recurso disponible .de esta SPO.
Para esta acreditacion se debe adjuntar a la oferta uno o mas contratos,
ceriificaciones u érdenes de compra.

En cuanto a requisitos subsanables deberan ser presentados en el término que GENSA
S.A. ESP le sefale al proponente, so pena de rechazo de la propuesta.

No serdn aceptadas propuestas alternativas ni condicionadas. Del mismo modo, no
podran ser modificados los anexos de esta solicitud publica de ofertas.

Salvo la oferta, todos los documentos seran subsanables en el término que GENSA S.A..
ESP le sefiale al proponente, so pena de rechazo de la propuesta. En cualquier caso, la
subsanacién no podra ocurrir después de la publicacion de la evaluacion de las ofertas.

12 EVALUACION DE LAS OFERTAS.

GENSA S.A. ESP realizara los anélisis juridicos, técnicos y econdmicos de las propuestas
y -asignaré el contrato a quien, teniendo la documentacién completa, capacidad juridica y
cumpliendo las condiciones técnicas, ofrezca el precio mas favorable.

13 RECHAZO DE LAS PROPUESTAS.
Una propuesta sera admisible cuando haya sido presentada oportunamente y .esté

ajustada a las condiciones consagradas en esta solicitud publica ofertas. Sin embargo,
‘sera rechazada en |os siguientes casos;

B
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13.2 Cuando la oferta no esté fimada o esté incomp1eta por no incluir alguno de los
documentos solicitados en la solicitud de ofertas, o cuando contengan defectos
insubsanables, o cuando siendo subsanables no fueron presentados dentro del
término sefalado por GENSA S.A. ESP. '

13.3 Cuando la propuesta no cumpla con €&l objeto y los alcances de la presente
saolicitud de ofertas.

13.4 Cuando la propuesta presentada exceda el presupuesto estimado y discriminado
para esta contratacion.

43.5 Cuando el objeto social del oferente no corresponde al objeto a contratar.

13.6 Cuando se compruebe inexactitud en la informacién suministrada por el
proponente o en la contenida en los documentos certificados anexos a la
propuesta y que sean objeto de evaluacion.

13.7 Cuando el proponente ejecute. cualquier accion tendiente a interferir, influir o
presionar indebidamente a GENSA S.A. ESP en la evaluacion de la propuesta o
en la adjudicacion del contrato.

13.8 Cuando quien presente la oferta se halle incurso en causal de inhabilidad o
incompatibilidad establecidas en la ley, el manual de contratacién y cédigo de
buen gobierno de GENSA S.A. ESP.

13.9 Cuando existan varias ofertas presentadas por el mismo oferente bajo el mismo
nombre o con nombres diferentes para el mismo proceso de seleccién.

13.10Cuando e! representante o representantes legales ostenten igual condicion en
otra u otras firmas diferentes, que también estan participando en la presente
solicitud de ofertas.
14 DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS.

La declaratoria de desierta de la solicitud publica de ofertas procederd por motivos o
causas que impidan la escogencia objetiva y se informara mediante carta en la que se
sefialard en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa decision.
GENSA S.A. ESP declarara desierta la solicitud publica.de ofertas cuando:

14.2 En la fecha y hora de cierre de la solic:ltud y apertura de las ofertas no se
presente ninguna propuesta.

14.3 Las propuestas presentadas hayan sido rechazadas.
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14.4 Existan razones probadas que impidan la escogencia objetiva de las ofertas.

Al declarar desierta la solicitud plblica de ofertas, GENSA S.A. ESP devolvera la garantia
de seriedad de las propuestas (si existe). La compafiia no reconocerd ningin tipo de
reclamacion sobre gastos ocasionados por los oferentes en la presentacién de -sus
ofertas.

15 ACEPTACION DE OFERTAS.

GENSA S.A. ESP aceptard la oferfa de quien, teniendo la documentacién completa,
capacidad juridica y cumpliendo las condiciones técnicas, ofrezca el precio mas favorable.

Para la suscripcion del contrato, el oferente debera estar registrado, actualizado y
aprobado como proveedor de GENSA S.A. ESP en el link

http://intragensa.gensa.com.co/proveedoresfinicio. Los requisitos se pueden consultar en
la pagina web hitp://www.gensa.com.co/proveedores2/documentos-interes-proveedores/

en la seccion como ser proveedor Gensa. De igual forma, el oferente. debera presentar la
folocopia de su Registro Unico Tributario vigente, cuya fecha de generacion no sea
superior a treinta (30) dias calendario con respecto a la fecha de cierre de la solicitud de
oferta.

iti. CONDICIONES GENERALES.

16 SUPERVISION DEL CONTRATO

lLa supervision de ésta orden contractual serd ejercida por quien GENSA S.A. ESP
designe y asi se dara a conocer al oferente favorecide en su momento. El supervisor
velard por los intereses de GENSA S.A. ESP y tendra las funciones que por [a indole y
naturaleza del contrato le sean propias conforme al Manual de Supervisién de Contratos
de GENSA S.A. ESP.

17 CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION

EL CONTRATISTA no podra ceder el contrato en todo o en parte, sin previa y expresa
autorizacién por escrito del Representante Legal de GENSA S.A. ESP o quién haga sus
veces como Ordenador del Gasto. Esta autorizacién debera solicitarse por escrite, con la
indicacion del cesionario y la antelacién necesaria para que no se produzcan retrasos en
caso de que no se acepte,

Salvo en caso de que los contratos sean intuito personal, el contratista podra subcontratar
sin previa autorizacién actividades accesorias tendientes al cumplimiento del objeto
contractual. En ningln caso podra subcontratar total o parcialmente el objeto contractual
sin previa y expresa autorizacién de GENSA S.A. ESP.

e,

— >
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18 CLAUSULA PENAL

En caso de configurarse retardo en el cumplimiento de las obligaciones del contratista, o
de ocurrit cualguier incumplimiento contractual imputable al mismo, GENSA S.A. ESP
hara efectiva una Clausula Penal equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato, que se considerara como pago parcial de los perjuicios causados a GENSA S.A,
ESP., suma que seré deducida de cualquier pago que ésta adeude al contratista de éste u
otros contratos. La ejecucion de la presente clausula penal por parte de GENSA S.A. ESP
no extingue la obligacién principal a cargo del contratista. El contratista renuncia
expresamente a la constitucién en mora.

19 COMPENSACION

EL CONTRATISTA autoriza a GENSA S.A. ESP para que compense cualquier valor que
adeude en virtud de la ejecucién del presente contrato o en cualquier otro contrato, con
las sumas de dinero que existan a favor del CONTRATISTA, por cualquier concepto, erntre
los cuales se encuentra, la clausula penal pactada en el presente contrato, asi haya
obrado come miembro de consorcio o unidon temporal, todo lo cual no obsta para que
GENSA S.A. ESP pueda reclamar los valores que EL CONTRATISTA quede adeudando
una vez realizada la compensacion. Z

20 CLAUSULA DE RESERVA.

En virtud de que GENSA S.A. ESP es una empresa de servicios publicos mixta y de que
por expresa disposicion del articulo 32 de la Ley 142 de 1994, los actos y contratos que
celebren las empresas de servicios plblicos, se rigen por las normas del derecho privado,
GENSA S.A. ESP en gjercicio del principio de la autonomia de la voluntad, se reserva el
deracho de firhar o no el contrato que surja del presente proceso de seleccidn; asi mismo
y en cualquier momento, podra suspender o terminar el presente proceso de solicitud de
ofertas antes de la celebracién del contrato, sin que por ello se genere algun tipo de
responsabilidad o indemnizacién a favor de los oferentes. Ademas, si se presentare una
Unica oferta, GENSA S.A. ESP podra suscribir el respectivo contrato, siempre y cuando
retina todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta solicitud privada y se ajuste
a fos intereses de |la empresa. :

21 TRIBUTOS.

Todos los tributos nacionales, departamentales, municipales, regionales o locales, y, en
general, todos los gravamenes que se causen en razon del perfeccionamiento, ejecucién
y liquidacién del contrato, son de cargo exclusivo del contratista.

En materia de tributos no se aceptaran salvedades de naturaleza alguna.

22 SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES.
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El CONTRATISTA se compromete a cumplir con las disposiciones legales y normatividad
laboral vigentes en el territorio nacional durante la ejecucion del contrato y a celebrar los
contratos conforme al marco legal, asi como a cancelar con cargo al contrato los salarios,
prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral, pago de parafiscales
y demas derechos laborales conforme a Ia legislacion colombiana.

El CONTRATISTA como requisito para |a realizacién de los respectivos pagos, acreditara el
pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral y
parafiscales, (Sena, FIC Sena, Cajas de Compensacioén, ICBF, etc.), suministrando
mensualmente fotocopia de los comprobantes de pago o certificado de paz y salvo por
estos conceptos, suscrito por la respectiva empresa o entidad que los debe expedir.

Adicionalmente, al finalizar el contrato y comeo requisito para el pago final, El
CONTRATISTA debera presentar los paz y salvos expedidos por las respectivas
entidades, en los cuales certifique que se encuentra a paz y salvo por los anteriores
conceptos, de acuerdo con el articulo 50 de la Ley 789/02.

23 REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL. TRABAJO.

El CONTRATISTA dara cumplimiento a la resolucion 0312 de 2019 y demds disposiciones
legales en la materia para las actividades y trabajos en donde se realicen tareas de alto
riesgo (trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, frabajos en caliente, trabajos
con energias peligrosas y trabajos con sustancias quimicas peligrosas) y/o conileven
aquellas. tareas clasificadas como clase de riesgo IV y V de acuerdo ai decreto 1607 de
2002. E! contratista debe dar cumplimiento al instructivo D-032, que podra consultarse
en €l siguiente link hitp:/iwww.gensa.com.co/proveedores2/documentos-interes-
proveedores/, documento que hace referencia a las consideraciones en salud, seguridad y
medio ambiente para contratistas. Asi mismo debera téner en cuenta las siguientes
consideraciones: Para el caso de los contratos que por su naturaleza requieran de
personal para ingresar a las Central Termoeléctrica de GENSA, y aquellos contratos que
en general requieran de Ia interaccion de personal que por su cumplimiento no sean de
ejecucion instantanea, el CONTRATISTA debera tener un programa completo de SST, y
cuando se requiera y corresponda, presentarlo a GENSA S.A. E.S.P con anterioridad a la
ejecucion del contrato. El mismo debera contener entre otras cosas lo siguiente:

Identificacion de peligros

Cronograma de actividades en SST

Plan de capacitacion

Plan de emergencias y contingencias

investigacion de accidentes e incidentes

Estadisticas de-ausentismo

Disponer en campo de un Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo con
licencia Vigente y curso certificado de las 50 Horas.

Para el caso de trabajo en alturas se debera contemplar adicionalmente un
coordinader en trabajo seguro en alturas con certificacion vigente.
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En el caso que e! Profesional SST cuente con el certificado de coordinador en alturas no
sera necesario tener una persona adicional como coordinador. Los permisos de trabajo
para tareas de alto riesgo seran firmados por el profesional SST o el respeciivo
coordinador del contratista, GENSA S.A realizara una verificacion de los mismos. Los
equipos de seguridad y elementos de proteccion personal son responsabilidad de los
contratistas. -Los permisos de trabajo para tareas de alto riesgo deberan ser firmadas por
el profesional SST o el respectivo coordinador del contratista, GENSA S.A. realizara una
verificacion de los mismos. El CONTRATISTA serd responsable por la Seguridad
Industrial de todo el personal que trabaje para él, debiefido cumplir con todas las
disposiciones y hormativas legales vigentes en estos aspectos. Ademas de lo anterior
todo el personal debera tomar en el primer dia de labores la charla de seguridad impartida
por el responsable de seguridad de la Central o su delegado. GENSA S.A. podra
suspender temporalmente los trabajos en el caso de evidenciar irregularidades que
pongan en riesgo la salud y seguridad de las personas o |a calidad de los trabajos, esta
susperisién se levantara con la autorizacion del supervisor de contrato de GENSA S.A. en
el momento de solucionar la irregularidad detectada, no'se reconoceran pagos adicionales
por este concepto, ni por el tiempo de interrupcion de los trabajos, ni por los perjuicios que
puedan surgir por las suspensiones o demoras por estas causas. CONTROLES
OPERACIONALES DE TAREAS DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA debe disponer en el
sitio sus procedimientos con criterios de Seguridad Industrial para mantener bajo control las
tareas que -generen riesgo de accidente. Dichos procedimientos -seran producto de los
analisis de riesgos. EL CONTRATISTA debe entregar al supervisor del contrato sus
procedimientos, al inicio de las actividades y de ser necesario durante la ejecucion del
mismo para verificar su cumplimiento en la forma que el supervisor lo exija.

Protocolo de bioseguridad, prevencién y contencién del virus coronavirus covid-
19. Cumplimiento decreto - decreto 1615 de 2021- por la cual se imparten
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del
coronavirus covid-19, y el mantenimiento del orden publico.

El CONTRATISTA, para ejecutar el objeto contractual, debera dar cumplimiento al decreto
655 del 28 de abril de 2022 y la resolucion 692 del 29 de abril de 2022, emitida por el
Ministerio del interior y el Ministerio de Salud y proteccién social respectivamente. En este
sentido el CONTRATISTA debera adoptar su protocolo de Bioseguridad, prevencion y
contencién del Coronavirus COVID-19, en los términos dispuestos en la resolucion, normas
técnicas aplicables en armonia con los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. En todo
caso, la dependencia de Salud y Seguridad en el trabajo de Gensa S.A., validara que se
cumplan los protocolos en la ejecucion del contrato. E! protocolo Covid-19, podra tener
requerimientos de ajustes por parte de la secretaria ¢ entidad municipal o distrital que
corresponda. Todo lo anteriormente expuesto aplica de igual forma para los nacionales,
como para el personal extranjero que se encuentre laborando en la central Termopaipa, por
lo cual, e contratista debera garantizar que todo el personal extranjero por parte del
fabricante o del contratista que trabaje para este proyecto, en especial en labores de
supervision de montaje y pruebas, debera disponer de la documentacién legal migratoria
exigida, seguro médico y seguro de vida durante su permanencia en el pais. Es deber a su
vez del contratista promocionar y generar entre sus trabajadores a cargo la cuitura
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del AUTOCUIDADO Y AUTOCONTROL, frente al nuevo AISLAMIENTO SELECTIVO, el
distanciamiento individual responsable, se constifuye en la obligacion que debe velar el
contratista, para que todas las personas a su cargo, permanezcan y cumplan con los
protocolos de bioseguridad de comportamiento del ciudadano en el espacio de trabajo para
la disminucién de la propagacién de la pandemia y la disminucion del contagio en las
actividades cotidianas expedidos por las autoridades locales, dependiendo de cada
situacion de exposicién frente a la pandemia, los Ministerios de Salud y Proteccién Social y
del Interior estableceran las instrucciones al respecto. Asi mismo, deberan atender las
instrucciones que para evitar [a propagacion del Coronavirus COVID — 19, adicionales
adopte o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional actualizadas al
momento del desarrollo de esta solicitud publica de ofertas.

24 REQUISITOS PARA EL INGRESO A LA PLANTA

24.2 Para entregas en el almacén de Termopaipa se debera demostrar que el
personal esta afiliado al sistema de seguridad social, para lo cual presentara a la
entrada, una copia de |a afiliacion con fecha vigente en medio fisico o digital.

24.3 Para visitas los requisitos de ingreso a la central Termopaipa son los
siguientes: Listado de personas que realizaran la visita (con el nombre completo
y nimero de identificacion), copia de la cédula de ciudadania de los visitantes
(No esta permitido el ingreso de menores de edad) y copia de las afiliaciones
ARL riesgo IV o V, EPS y AFP o la planilla de pagos de seguridad social segun el
mes correspondiente. La documentacion debe ser enviada ires dias antes del
ingreso, al correo documentacion.sst@gensa.com.co con copia a la persona
delegada en el numeral 8 para consultas técnicas.

24.4 Para servicios desarrollados dentro de la planta, antes de iniciar cada
intervencidn el contratista debe presentar |a relacién de todo el personal que va a
laborar y entregar copia de la afiliacion y Gltimo pago a los diferentes agentes del
Sistema de Seguridad Social Integral (Entidad Promotora de Salud -E.P.S.-,
Fondo de Pensiones y Cesantias -A.F.P.- y Aseguradora de Riesgos Laborales -
A.R.L). Cada mes el CONTRATISTA debe presentar los pagos de aportes a la
Seguridad Social hasta que concluya el contrato. En el momento de retire o
ingreso de personal debe informar al Supervisor dichas novedades y suministrar
la documentacién de Seguridad Social. EI CONTRATISTA debe garantizar [a
afiliaciéon de sus trabajadores a la A.R.L. con 24 horas de antelacién del ingreso a
la central para [a ejecucion. de los trabajos. En todos los casos el contratista debe
garantizar |a prestacion del servicio de salud para todos sus frabajadores. En los
casos donde la A.R.L. de! contratista no preste servicio por falta de convenios,
este dehera asumir el costo de la atencién del trabajador. Es obligatorio que todo
trabajador del contratista disponga en el area de trabajo de un camné o
documento que le acredite la afiliacion a E.P.S. y A.R.L. Sin el cumplimiento de
los anteriores requisitos no se pedran iniciar las actividades del contrato o se
podran suspender si ya se iniciaron, sin que se reconozca hingtn tipo de costo.
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La documentacién debe ser enviada tres dias antes del ingreso, al correo
documentacion.sst@gensa.com.co con copia al supervisor del contrato.

Para todos los casos, se debe portar los respectivos elementos de proteccion personal
(casco, gafas, guantes, ropa de trabajo, botas de -seguridad, proteccién auditiva,
protecciéon respiratoria N95). En ningun caso, Gensa suministrard elementos de
proteccion personal.

25 EXCLUSION DE RELACION LABORAL.

Queda claramente establecido que no habra relacmn laboral alguna entre EL
CONTRATISTA y/o el personal que éste utilice en la ejecucion del contrato y GENSA S.A.
ESP. El Contratista acepta plenamente que sera el Unico responsable del manejo laboral
de sus trabajadores y empleados, y que en todo momento y circunstancia mantendra
indemne a GENSA S.A. ESP por este concepto. '

26 INDEMNIDAD.

EL CONTRATISTA mantendra indemne a GENSA S:A. ESP de cualquier reclamacion,
demanda o accion legal que surjan con ocasion de dafios o perjuicios resultantes, de
la ejecucién de las obras objeto del présente contrato, o por la terminacién del mismo en
cuzlquier evento. ;

Riesgos asignados a EL CONTRATISTA!

26.2 Los efecios favorables o desfavorables. derivados de las variaciones en los
precios de mercado de los insumos, equipos y elementos necesarios para la
prestacién de los servicios y para el desarrollo de las actividades de la Etapa de
Instalacién previstos en el Contrato, toda vez que es obligacion de EL
CONTRATISTA obtener los resultados previstos segln el presente Contrato y sus
anexos sin que existan cubrimientos o compensaciones por parte de GENSA S.A.
ESP como consecuencia de la variacion de cualqu1er estimacién inicial del alcance
de estas actividades y de las fabores asociadas a la misma y lo realmente requerido.

26.3 Los efectos favorables o desfavorables derlvados de las variaciones en los
precios de mercado de los insumos o en fas cantidades de material y personal
necesario para. adelantar todas las demés actividades previstas a cargo de EL
CONTRATISTA para la ejecucién del Proyecto, toda vez que es obligacion de EL
CONTRATISTA obtener los resultados previstos segiin el presente Contrato sin que-
existan cubrimientos o compensaciones por parte de GENSA S.A. ESP como
consecuencia de la variacion de cualquier estimacion inicial del alcance de las
obligaciones a su cargo, salvo por las coberturas previstas expresamente en el
presente Contrato. Z

26.4 Los efectos desfavorables derivados de todos y cualesquiera dafios, perjuicios
o pérdidas de la infraestructura causados por terceros diferentes a GENSA S.A.
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ESP, sin perjuicio de la facultad de EL. CONTRATISTA de exigir a terceros
diferentes de GENSA S.A. ESP la reparacion o indemnizacion de los dafios y
perjuicios cuando a ello haya lugar, o la gjecucién de la Garantia contra todo riesgo

indicada anteriormente.

26.5 En general, los efectos econémicos y técnicos favorables o desfavorables
relacionados con la subcontratacion, la contratacién de personal, las labores
administrativas, los equipos y materiales requeridos, entre ofros.

26.6 Los efectos favorables o desfavorables derivados del acaecimiento de eventos
cubiertos por las pélizas indicadas anteriormente.

26.7 Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones de (i) el
valor del peso con relacion a cualquier otra moneda, incluyendo pero sin limitarse al
délar, (i) los indicadores econdmicos colombianos, (iii) la economia colombiana o
del pais de origen de EL CONTRATISTA (o de cualguiera de sus accionistas o
miembros).

26.8 Los efectos favorables o desfavorables derivados de la destruccion total o
parcial o hurto de los bienes, materiales y equipos de EL CONTRATISTA o sus
SUBCONTRATISTAS.

26.9 Los efectos favorables o desfavorables derivados de la constitucion, prérroga
o re-expedicion de los mecanismos de cobertura de riesgos a su cargo, en las
diferentes Etapas del Proyecto.

26.10 Los efectos favorables o desfavorables derivados de cualquier accidente que
pueda sufrir el personal de ELL CONTRATISTA con ocasién de la ejecucién de las
obligaciones de la Etapa de Administracién, Operacion y Mantenimiento.

26.11 Los efectos favorables o desfavorables derivados de cualquier dafio a terceros
como producto de! desarrollo de la ejecucion del Contrato. Lo anterior sin perjuicio
de las garantias establecidas.

26.12 Los efectos favorables o desfavorables derivados de la obtencién de la
exencion al IVA,

El dafio total o parcial o cualquier pérdida de la infraestructura construida a través del
presente contrato, bien sea cuando ocurra por eventos imputables a EL CONTRATISTA o
por eventos de fuerza mayor o caso fortuito cubiertos por la. garantia contra todo riesgo.

27 CONFIDENCIALIDAD.
EL CONTRATISTA adquiere el compromiso de no revelar, distribuir, publicar, divulgar,

adquirir, usar o entregar, por si mismo o a través de un tercero, por cualquier forma
conocida o par conoger, la informacion a ia que haya tenido acceso en virtud del presente

S -)
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contrato y que sea de propiedad de GENSA S.A. ESP., o esta entidad tenga un deber de
confidencialidad con un tercero. Esta obligacién incluye la no revelacién a la competencia
del conecimiento adquirido o al que haya podido tener acceso. EL CONTRATISTA también
serd responsable por la informacion confidencial revelada a terceros con motivo del
desarrollo. de su actividad, caso en el cual, la parte afectada podra ejercitar las acciones
correspondientes directamente contra la parte firmante del presente contrato, manteniendo
indemne a GENSA S.A. ESP. En este sentido, la parte receptora de la informacion
confidencial debe tomar las medidas de seguridad necesarias para conservar la reserva de
la informacion, tanto con terceros como con sus propios asesores, funcionarios, empleados
o cualquier persona que en virtud del desarrollo de las actividades pudiese llegar a tener
acceso a la informacién. Dada la obligacion de confidencialidad prevista en la presente
clausula, el CONTRATISTA debera contar con autorizacion expresa y por escrito de
GENSA S.A. ESP., en caso de que se requiera la revelacion de informacion de la oira
parte. Las disposiciones contractuales relacionadas con confidencialidad -subsistiran
después de. la terminacién del presente contrato, por término indefinido, estando vigentes
en la medida que los requisitos legales aplicables en Colombia para que la informacion sea
considerada un secreto empresarial permanezean en el tiempo.

28 NO COMPETENCIA.

El CONTRATISTA no podra utiizar la informacién, ideas, desarrolios o cualquier ofro
conocimiento de GENSA S.A. ESP, para llevar a cabo actividades independientes a
GENSA SA ESP y que puedan ser consideradas como constitutivas de competencia. En
este sentido, el CONTRATISTA se compromete a solicitar autorizacion expresa y por
escrito a GENSA S.A. ESP., quien estara facuitada para autorizar o prohibir estas
actividades.

29 EJERCICIO PACIFICO DE LOS DERECHOS.

El CONTRATISTA garantiza que es autor y por lo tanto titular originario de las obras o
creaciones desarrolladas en e| marco dei contrato, y, en consecuencia, garantiza que se
pueden contratar y transferir los derechos de propiedad intelectual sin ningun tipo de
limitacion por no tener ningun tipo de gravamen, limitacién o disposicién. Asi mismo, el
CONTRATISTA garantiza a GENSA S.A. ESP el gjercicio pacifico de los derechos sobre
las obras o creaciones desarrolladas o utilizadas en el marco del contrato. Asi las cosas, €l
CONTRATISTA debera tomar las siguientes medidas: a) Crear, en la medida de lo posible,
obras originales que no se basen en una anterior propia o de un fercero. b) Evitar la
modificacion de obras ajenas incluyendo cambios no sustanciales, en tanto esta actividad
puede derivar en una reclamacién por plagio. ¢) Verificar en todos los casos de uso de
obras o creaciones de terceros, que se-cuenta con la autorizacién para lievar a cabo la
utilizacién. Esta obligacion sera verificable con el documento que asi lo certifique o lo
pruebe, teniendo en cuenta que las autorizaciones para el uso de obras de terceros deben
constar por escrito. d) Citar el nombre del autor y el titulo de la obra (si no se conocer
debera indicarse la fuente), dando a conocer, en todo caso, aquellos elementos gue no
constituyen creacion propia. ) Cuando se trate de creaciones u obras licenciadas por el
CONTRATISTA, debera presentar a GENSA S.A. ESP la licencia que ampara el uso. En
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caso de reclamacion, el CONTRATISTA dejara indemne a GENSA S.A. ESP, respondiendo
ante GENSA S.A. ESP vy terceros por las acciones legalés o indemnizaciones a que haya

lugar.
30 CESION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

El CONTRATISTA cede los derechos de propiedad intelectual sobre las obras o inventos
gue se creen en el marco del contrato que lo vincula con GENSA S.A. ESP. En esta cesion
se entienden incluidas las obras expresamente encargadas y aquellas que se desarrollen
como accesorias o inherentes a la ejecucién del contrato o el desarrollo de la labor, La
cesion de propiedad intelectual que en virtud del presente contrato se realiza, deber#
entenderse en todos los territorios donde las obras o inventos sean protegidos, y por el
término de duracion que establezca la ley en cada uno de dichos territorios. El
CONTRATISTA debera suscribir los poderes, documentos o colaborar en el desarrollo de
aquellos que sean requeridos por GENSA S.A. ESP., para llevar a cabo el registro de las
obras o salicitar la proteccion ante las autoridades competentes.

31 TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

El CONTRATISTA autoriza a GENSA S.A. ESP., la recoleccidn de los datos personales
propios o de las personas que laboran o prestan servicios a su organizacién, para la
adecuada ejecucitn del contrato. Asi mismo, el CONTRATISTA manifiesta que ha leido y
acepta expresamente la politica de tratamiento de datos personales disponible en el sitio
web www.gensa.com.co, haciendo clic en el enlace quiénes somos / politicas.

32 DERECHO DE CAPTAR LA IMAGEN PERSONAL.

El CONTRATISTA autoriza a GENSA S.A. ESP., la captacion y grabacién de su imagen
personal para su utilizacion en actividades propias de la empresa como material publicitario,
informative o de promocién. En este sentido, el CONTRATISTA manifiesta que ha sido
informado que en el marco de las actividades lievadas a cabo con GENSA S.A. ESP., su
‘imagen podria ser utilizada y publicada en medios de comunicacion

33 PRACTICAS ANTICORRUPCION.

Los contratistas y personas gue celebren contratos con GENSA se obligan, y garantizaran
que sus subcontratistas y empleados se obliguen, a respetar, cumplir y hacer cumplir el
conjunto de leyes nacionales e internacionales, convenciones, tratados y otros
instrumentos ratificados por Colombia en materia de prevencién y sancidon de actos de
corrupcidn, especialmente la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anti Corrupcién de Colombia,
en lo que sea aplicable los contratistas y personas que celebren convenios con GENSA
expresamente acuerdan y se obligan a que durante la celebracién y ejecucion del
respectivo contrato o convenio ni estos, ni sus subcontratistas o empleadoes ofreceran,
prometeran, aceptaran o daran directamente o a través de interpuesta persona, dinero,
objetos de valor o cualquier otra dadiva, a ningtn servidor publico o funcionario del Estado
o a particulares, con el fin de iniciar, obtener o retener cualquier negocio, ventaja o
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actividad. Asi mismo, los contratistas y personas que celebren convenios con GENSA y
quienes actilen en su representaciéon, ni directa ni indirectamente podran ofrecer,
prometer, aceptar dinero, objetos de valor o cualquier otra dadiva entre ellos, para recibir
cualquier tipo de ventaja comercial, relacionada directa o indirectamente con la gjecucion
del respectivo contrato, ya sea en nombre propio o de GENSA. Todos los contratistas y
las personas que celebren contratos con GENSA declaran expresamente conocer y
aceptar a cabalidad la POLITICA DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD, la cual esta
disponible en el sitio web o a disposicién de cualquier persona cuando asi lo solicite.
Expresamente reconocen que cualquier incumplimiento de lo establecido en el presente
Articulo y en dicha Politica, podran ser vinculados formaimente a un proceso de lavado
de activos o financiacion del terrorismo o de captacion ilegal de recursos del pUblico, o
estén o llegaren a estar incluidos justificada o injustificadamente en listas vinculantes
administradas por Naciones, organizaciones o entidades nacionales o internacionales,
constituye un incumplimiento grave del respectivo contrato y es causal para darlo por
terminado, sin gue tengan derecho a indemnizacion alguna. En caso que los contratistas y
personas que celebren convenios con GENSA conozcan un incumplimiento que
contravenga lo aqui establecido y la mencionada Politica, utilizaran el Sistema de
Participacion Ciudadana (www.gensa.com.co/gensa-visible/sistema-participacion-
ciudadana/denunciar/) disponible para reportar la informacién que conoce.

34 CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO DE CONTRATACION DE GENSA
S.A. ESP. ' ' o

Es entendido que las personas que presenten propuestas conocen y se someten a lo
establecido en el Reglamento de Contratacién de GENSA, el cual puede ser consultado
en su pagina WEB. '

35 FACTURACION O CUENTA DE COBRO.

El correo oficial de GENSA para la recepcion de facturas electrénicas en formatos PDF y
XML o notas crédito o notas débito, es recepcion.facturas@gensa.com.co En caso de
requerir el envio de otro documento. adicional o de soporte, este debera ser enviado al
correo electrénico del supervisor asignado. Las personas no responsables de facturacion
electrénica realizaran su cobro a través del supervisor del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 388 E.T y el numeral 6 del articulo
1.2.4.1.6 del Decreto Unico Tributario, al contratista, persona natural, que reciba pagos
por concepto de ingresos por honorarios y por compensacion de servicios personales que
haya contratado o vinculado por un término inferior a noventa (90) dias continuos o
discontinuos menos de dos (2) trabajadores o contratistas asociados a la actividad, le es
aplicable la renta exenta prevista en el numeral 10 del articulo 206 E.T. Para tal efecto, el
contratista debe manifestar bajo la gravedad de juramento el hecho anterior en la factura
o cuenta de cobro. 3

36 LIQUIDACION DE LA ORDEN CONTRACTUAL. .
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El contrato se liquidara como minimo dentro de los 6 meses siguientes a su terminacién
mediante acta suscrita por las partes, en la cual se declarara el informe general de la
ejecucion del contrato, liquidando los valores correspondientes y su respectivo reembolso
a GENSA S A. ESP, en caso de quedar remanentes. Haran parte del Acta de Liquidacion
los documentos que se deban entregar para la liquidacién del proyecto. (paz y salvos del
personal empleado, pagos de seguridad social y parafiscales, entre otros). Si previa
invitacion escrita por parte de GENSA S.A ESP el contratista no se presenta a elaborar el
acta de liquidacién de! contrato o presentandose no llega a un acuerdo sobre su contenido
0 se niega a firmarla, GENSA S.A. ESP lo podra hacer unilateraimente dejando las
constancias que estime pertinentes.

Paipa, 13 de junio del 2022,

a Asuntos Contractuales Termopaipa

Revis;;%’i%aa
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iv. ANEXOS

ANEXO No. 1 - CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO IRREVOCABLE BAJO
JURAMENTO DE LA OFERTA

Fecha:
Ciudad:

Doctor

JUAN GUILLERMO CORREA GARCIA

GESTION ENERGETICA S.A. ESP. GENSA S.A. ESP.
Coordinador General Termopaipa (E)

Delegado para Asuntos Contractuales.

REFERENCIA: CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO IRREVOCABLE DE LA
OFERTA A LA SPO-092- 2022 LGTP GENSA

Apreciado Coordinador:

El (Los) suscrito (s), obrando en su propio nombre y/o en representacién legal de
, presenta su oferta (ANEXO No. 2) en
el marco del proceso de referencia, en atercion al PRINCiPiO DE AUTONOMIA DE LA
VOLUNTAD PRIVADA.

Mi oferta, la cual me obligé a cumplir sin ningtin tipo de observaf:ion reparo, o consideracion,
consta de (___) folios.

MANIFIESTO QUE:

1. Tengo la facultad legal e irrestricta para firmar la oferta.

2. Esta oferta y el contrato que llegare a celébrarse en caso de aceptacién de la oferta,
compromete totalmente a la firma o firmas que hacen parte del conirato de
colaboracion suscrito, en caso de corresponder.. De la misma manera, en caso de
aceptacién de oferta, el contrato sera firmado por el Representante Legal.

3. He estudiado cuidadosamente las bases de la solicitud de oferta, incluidos el pliego,
sus adendas, anexos, componentes técnicos, econdémicos, juridica, financiera y la
informacion sobre preguntas y respuestas y asumo la responsabilidad por ignorancia
o errénea interpretacion de los mismos.

4. He tomado cuidadosa nota de las caracteristicas del OBJETO a contratar y de las
condiciones que puedan afectar su gjecucion.

5. He revisado deteriidamente la oferfa adjunta y declaro que la misma no contiene
ningun error u omision. Que toda la informacién y documentacion suministrada es
veraz. ‘
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Conozco las condiciones generales: objeto, alcance, plazo de entrega, cronograma,
valor y toda la documentacién, especificaciones técnicas, informacion general de la
solicitud de oferta del contrato, el cuadro de la oferta, las especificaciones generales y
particulares y acepto todos los requisitos contenidos en ellos.
Esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sélo compromete al oferente.
Ninguna otra persona fuera del proponente tiene interés comercial en esta propuesta
ni en el contrato que de ella se derive.
Si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el contrato y constituir
la garantia requerida dentro del término sefialado para ello.
Bajo la gravedad del juramento manifiesto que, ni EL CONTRATISTA ni los socios o
accionistas de la persona juridica, ni los miembros del contrato de colaboracién en
caso de suscribirse el mismo, no nos encontramos incursos en ninguna causal de
inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses y/o prohibicién, de las sefialadas
en la Constitucién Politica, en la Ley, especialmente en el articulo 8° de la Ley 80 de
1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011, Reglamento de Contratacién de
GENSA y demas normas concordantes, que impidan la participacién del oferente en
el presente proceso de seleccion y en la celebracion y ejecucion del respectivo
contrato.
Los activos y recursos que conforman el patrimonio del proponente y/o sus miembros,
socios de las sociedades que represento, e€n caso de contrato de colaboracién
empresarial, provienen de actividades licitas, sin ningun tipo de ingreso proviene de:
actividades relacionadas con narcotrafico, lavado de activos, ni ningtn otro tipo de
actividad nacional o trasnacional, catalogada como ilegal.
Declaro que conozco, entiendo y acepto las especificaciones técnicas, gue cuento con
el personal minimo exigido por la Entidad para el presente proceso contractual y me
comprometo-a cumplir con ocasion de la ejecucion del contrato.
Cuento con la debida capacidad, idoneidad y las condiciones de experiencia,
experticia, conocimiento, equipos vy medios suficientes, para el cumplimiento del
contrato. '
Para la determinacion de los precios unitarios y/o globales, tuve en cuenta todos los
gastos e impuestos legales vigentes necesarios para el suministro e instalacion de los
insumos, e igualmente para la realizacion de las obras a que se refiere dicho precio.
Con relacidon al pliego de condiciones, anexos, componentes técnicos,
especificaciones, tuve la oportunidad de observar y presentar mis consideraciones y
solicitudes de ajuste, desde la perspectiva, legal, financiera, en cuanto al plazo y
valor, forma de pago, riesgos asumidos, etc. que por ende una vez presentada la
oferta y suscrito el contrato correspondiente, debo asumir el cumplimiento cabal del
pacto legal establecido, sin salvedades, objeciones y observaciones, en virtud a los
principios de Autonomia de la Voluntad Privada, consensualidad y contrato ley para
las partes.
Conozco y acepto el Reglamento de Contratacion y la Politica Ambiental de GENSA,
documentos publicados en la pagina Web de esta Empresa.
En virtud a las normas de HABEAS DATA, autorizo a GENSA S.A. ESP a verificar
toda la informacién inhcluida en la propuesta y a solicitar a las autoridades
competentes o a los particulares correspondientes, informacién relacionada con el
contenido y confirmacion de la misma.
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18. GENSA S.A. E.S.P. puede notificar sus actos a través del buzén de correo electronico
sefialado en esta carta de presentacion, por lo tanto, es mi responsabilidad como
oferente verificar mi bandeja de entrada y de spam.

19. No me: encuentro reportado en ninguna lista restrictiva nacional o internacional, de
orden publico ¢ privado, de naturaleza penal, fiscal, legal, economica, o de cualquier
orden.

20. El marco contractual es privado, por ende aplica la clausula de reserva establecida en
el presente pliego, pero una vez suscrito el contrato, no puede contener variaciones
unilaterales, por ende, las partes deben atender con diligencia y prontitud el
cumplimiento contractual. : '

21. Autorizamos a GENSA S.A. ESP para que en el caso de ser hecesario dé a conocer
nuestra oferta a los demas oferentes, de conformidad con las directivas internas que
rigen este aspecto en GENSA S.A. ESP. :

Atentamente,

Nombre y firma del Oferente {persona natural o representante legal)
CC:

RAZON SQCIAL:
NiT:

Direccion:
Teléfono:
Correo electronico:
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ANEXO No. 2 OFERTA

Con respecto a los requisitos para acreditar factores de calidad, técnicos, de experiencia y
otros expresamos lo siguiente:

3-';N"u'm_eral_'i_-' B T : P
delpliego  Requisito: ©. Informacion adicional
2 Alcance
4 Plazo de ejecucién
5 Lugar de ejecucion

10.8 Experiencia

Teniendo en cuenta la carta de presentacién (Anexo No.1) y previo conocimiento de los
pliegos que son parte integral de esta oferta, como proponente de la SPO 092 me
comprometo a realizar el servicio técnico de inspeccidén preventiva fuera de linea a
motores eléctricos y transformadores de potencia en subestacion y cuartos eléctricos de
la unidad | en la ceniral Termopaipa de acuerdo al objeto, al al¢ance, las garantias y en el
plazo y Iugar definidos por Gensa SA ESP en los pliegos publicados y con los cuales
oferto los siguientes precios:

IVAINCLUIDO

Servicio técnico de
inspeccion preventiva fuera
de linea a motores eléctricos
y  transformadores  de

potencia en subestacion y UN Glb
cuartos eléctricos de fa
unidad | en ia central
Termopaipa

La validez de mi oferta es de 30 dias contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.
Declaramos, bajo nuestra responsabilidad que la informacién antes consignada es
totalmente cierta, y puede ser verificada,

Firma del! Proponente

Nombre:
Documento de ldentidad:
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ANEXO No. 3 Especificacién técnica de los equipos a intervenir en la Unidad 1 de
generacion en Termopaipa.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS DE LOS MOTORES DE LA UNIDAD 1 DE TERMOPAIPA

1 - MOTOR VENTILADOR DE TIRO FORZADO 1 - UNIDAD 1

Nombre

Equipo Valor Atributo Descripcion Unidad
MVTF1U1 B AISLAMIENTO | Y(90°),A(105°),E(120°),B(130°),H(150°),F(180°),C(MAS DE 180° CLAS
MVTF1U1 2600 ALTITUD ALTITUD MSNM

ALSTHOM
MVTE1U1 BELFORT FABRICANTE FABRICANTE GENE
MVTF1U1 0.81 FACTPOTEN FACTOR DE POTENCIA %
MVTF1U1 DIRECTO FORMARRANQ FORMA DE ARRANQUE GENE
MVTF1U1 CERRADO FRAME FRAME GENE
MVTF1U1 60 FRECUENCIA FRECUENCIA HZ
MVTF1U1 27,5 INTNOM INTENSIDAD NOMINAL AMP
MVTF1U1 3 NUMFASE NUMERO DE FASES UN
MVTF1U1 1875 PESO PESO KG
MVTF1U1 147 POTENCIA POTENCIA NOMINAL KW
MVTF1U1 CONTINUO RATING RATING GENE
MVTF1U1 378532 SERIE SERIE GENE
MVTF1U1 40 TEMPTRAB TEMPERATURA DE TRABAJO °C
MVTF1U1 ESTRELLAY TIPCONEX TIPO DE CONEXION GENE
MVTF1U1 NR400B TIPO TIPO GENE
MVTF1U1 C.S. TIPROTELE TIPO DE ROTOR ELECTRICO CLAS
MVTF1U1 1190 VELOCIDAD VELOCIDAD NOMINAL RPM
MVTF1U1 4160 VOLTNOM VOLTAJE NOMINAL VIN
2 . MOTOR VENTILADOR DE TIRO FORZADO 2 - UNIDAD 1
Nombre

Equipo Valor Atributo Descripcion Unidad
MVTF2U1 B AISLAMIENTO | Y(90°),A(105°),E(120°),B(130°),H(150°),F(180°),C(MAS DE 180° [ CLAS
MVTF2U1 2600 ALTITUD ALTITUD MSNM

ALSTHOM

MVTF2U1 BELFORT FABRICANTE FABRICANTE GENE
MVTF2U1 0.81 FACTPOTEN FACTOR DE POTENCIA %
MVTF2U1 DIRECTO FORMARRANQ FORMA DE ARRANQUE GENE
MVTF2U1 CERRADOQ FRAME FRAME GENE
MVTF2U1 60 FRECUENCIA FRECUENCIA HZ
MVTF2U1 27,5 INTNOM INTENSIDAD NOMINAL AMP
MVTF2U1 3 NUMFASE NUMERQ DE FASES UN
MVTF2U1 1875 PESO PESO KG
MVTF2U1 147 POTENCIA POTENCIA NOMINAL Kw
MVTF2U1 CONTINUO REGIMEN REGIMEN GENE
MVTF2U1 378530 SERIE SERIE GENE
MVTF2U1 40 TEMPTRAB TEMPERATURA DE TRABAJO °C
MVTF2U1 ESTRELLA TIPCONEX TIPO DE CONEXION GENE
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MVTF2U1 NR40C0P TIPQ TIPO GENE
MVTF2U1 C.5 TIPROTELE TIPC DE ROTOR ELECTRICO CLAS
MVTF2U1 1180 VELOCIDAD VELOCIDAD NOMINAL RPM
MVTF2U1 4160 VOLTNOM VOLTAJE NOMINAL VIN
3 - MOTOR VENTILADOR DE TIRO INDUCIDO = UNIDAD 4
Nombre
Equipo Valor Atributo Descripcidn Unidad
MVTILH F AISLAMIENTO | Y(50%),A{105°),E(120°),B{130%),H(150°),F{180%),C(MAS DE 180°> | CLAS
MVTIU1 2600 ALTITUD ALTITUD MSNM
MVTIU1 1.0 EFICIENCIA EFICIENCIA EQUIPO %
MVTIU1 HYUNDAY FABRICANTE FABRICANTE GENE
MVTILH 0,78 FACTPOTEN FACTOR DE POTENCIA %
MVTIU1 FACTSERVI FACTOR DE SERVICIO %
MVTIUA DIRECTO FORMARRANQ FORMA DE ARRANQUE GENE
MVTIUA 60 FRECUENCIA | FRECUENCIA HZ
MVTIU1 65.9 INTNOM INTENSIDAD NOMINAL AMP
MVTIUA 3 NUMFASE NUMERO DE FASES UN
MVTIUA 6 NUMPOL NUMERQO DE POLOS UN
MVTIUA 2650 PESO PES0O KG
MVTIU1 350 POTENCIA POTENCIA NOMINAL Kw
MVTIU$ RATING RATING GENE
MVTIUL CONTINUD REGIMEN REGIMEN GENE
MVTILH 6222 C3 NU222M RODLACOP RODAMIENTO LADO ACOPLE UN
MVTIUA 6222 C3 NV222M RODLADLIB RODAMIENTO LADO LIBRE UN
MVTIUA 96MSTH1610 SERIE SERIE GENE
MVTIU1 40 TEMPTRAB TEMPERATURA DE TRABAJO °C
MVTIUA HL35 402 563E TIPO TIPO GENE
MVTIUM TIPROTEC TIPO DE PROTECCON GENE
MVTIUA 1191 VELOCIDAD VELOCIDAD NOMINAL RPM
MVTIU1 4160 VOLTNOM VOLTAJE NOMINAL VIN
4 - MOTOR PULVERIZADOR DE'CARBGN 1-UNIDAD 1
Nombre
Equipo Valor Atributo Descripcién Unidad
MPC1U1 A AISLAMIENTG | Y(50°),A{105°),E(120°),B{130°),H(150°),F(180°},C(MAS DE 180° | CLAS
MPC1U1 2600 ALTITUD ALTITUD MSNM
MPC1U1 EFICIENCIA EFICIENCIA EQUIPO %
MPC11 ALSTHOM FABRICANTE FABRICANTE: GENE
MPC1U1 0,8 FACTPOTEN FACTOR DE POTENCIA %
MPC1UM1 FACTSERVI FACTOR DE SERVICIO %
MPC1M DIRECTO FORMARRANQ FORMA DE ARRANQUE GENE
MPC1LH CERRADO FRAME FRAME GENE
MPC1U1 60 FRECUENCIA FRECUENCIA HZ
MPC1UA 455 INTNOM INTENSIDAD NOMINAL AMP
MPC1U1 NUMBOB NUMERQ DE BOBINAS UN
MPC1U1 3 NUMFASE NUMERQ DE FASES UN
MPC1U1 [+] NUMPOL NUMERQO DE POLOS UN
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MPC1U1 225 305 HP POTENCIA POTENCIA NOMINAL KW
MPC1U1 RESEST RESISTENCIA EN ESTATOR OHM
MPC1U1 678197 SERIE SERIE GENE
MPC1U1 40 TEMPTRAB TEMPERATURA DE TRABAJO @
MPC1U1 NP 7 87 TIPO TIPO GENE
MPC1U1 JAULA TIPROTELE TIPO DE ROTOR ELECTRICO CLAS
MPC1U1 875 VELOCIDAD VELOCIDAD NOMINAL RPM
MPC1U1 4160 VOLTNOM VOLTAJE NOMINAL VIN
5 - MOTOR PULVERIZADOR DE CARBON 2 - UNIDAD 1
Nombre

Equipo Valor Atributo Descripcion Unidad
MPC2U1 A AISLAMIENTO | Y(90°),A(105°%),E(120°),B(130°),H(150°),F(180°).C{MAS DE 180° CLAS
MPC2U1 2600 ALTITUD ALTITUD MSNM
MPC2U1 EFICIENCIA EFICIENCIA EQUIPO %
MPC2U1 ALSTHOM FABRICANTE FABRICANTE GENE
MPC2U1 0,8 FACTPOTEN FACTOR DE POTENCIA %
MPC2UA1 FACTSERVI FACTOR DE SERVICIO %
MPC2U1 DIRECTO FORMARRANQ FORMA DE ARRANQUE GENE
MPC2U1 CERRADO FRAME FRAME GENE
MPC2U1 60 FRECUENCIA FRECUENCIA HZ
MPC2U1 455 INTNOM INTENSIDAD NOMINAL AMP
MPC2U1 NUMBOB NUMERO DE BOBINAS UN
MPC2U1 3 NUMFASE NUMERQ DE FASES UN
MPC2U1 6 NUMPOL NUMERO DE POLOS UN
MPC2U1 2600 PESO PESO KG
MPC2U1 225 - 305 HP POTENCIA POTENCIA NOMINAL KW
MPC2U1 CONTINUO REGIMEN REGIMEN GENE
MPC2U1 RESEST RESISTENCIA EN ESTATOR OHM
MPC2U1 678195 SERIE SERIE GENE
MPC2U1 40 TEMPTRAB TEMPERATURA DE TRABAJO °C
MPC2U1 NP 7 87 TIPO TIPC GENE
MPC2U1 JAULA TIPROTELE TIPO DE ROTOR ELECTRICO CLAS
MPC2U1 875 VELOCIDAD VELOCIDAD NOMINAL RPM
MPC2U1 4160 VOLTNOM VOLTAJE NOMINAL VIN

6 - MOTOR PULVERIZADOR DE CARBON 3 — UNIDAD 1
Nombre

Equipo Valor Atributo Descripcion Unidad
MPC3U1 A AISLAMIENTO | Y(90°),A(105°),E(120°),B(130°),H(150°),F(180°),C(MAS DE 180° | CLAS
MPC3U1 2600 ALTITUD ALTITUD MSNM
MPC3U1 EFICIENCIA EFICIENCIA EQUIPO %
MPC3U1 ALSTHOM FABRICANTE FABRICANTE GENE
MPC3U1 0,8 FACTPOTEN FACTOR DE POTENCIA %
MPC3U1 FACTSERVI FACTOR DE SERVICIO %
MPC3U1 DIRECTO FORMARRANQ FORMA DE ARRANQUE GENE
MPC3U1 CERRADO FRAME FRAME GENE
MPC3U1 60 FRECUENCIA FRECUENCIA HZ
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MPC3Ut 45,5 INTNOM INTENSIDAD NOMINAL AMP
MPC3U1 NUMBOB NUMERO DE BOBINAS UN
MPC3Ul_ . 3 NUMFASE NUMEROQ DE FASES UN
MPC3U1 e] NUMPOL, NUMERO DE POLOS UN
MPC3U1 2600 PESO PESO KG
MPC3U1 225 305 HP POTENCIA POTENCIA NOMINAL KW
MPC3U1 CONTINUO REGIMEN REGIMEN GENE,
MPC3U1 RESEST RESISTENCIA EN ESTATOR OHM
MPC3U1 678196 SERIE SERIE GENE
MPC3U1 40 TEMPTRAB TEMPERATURA DE TRABAJO °C
MPC3U1 NP 7 87 TIPO TIPO GENE
MPC3U1 JAULA TIPROTELE TIPO DE ROTOR ELECTRICO CLAS
MPC3uU1 875 VELOCIDAD VELOCIDAD NOMINAL RPM
MPC3U1 4160 VOLTNOM VOLTAJE NOMINAL ViN

7 - MOTOR BOMBA AGUA DE ALIMENTACION No: 1 CALDERA — UNIDAD 1

Nombre

Equipo Valor Atributo Descripcin Unidad
MBAATCU1 F AISLAMIENTO | 'Y(80°),A(105%),E(120%),B(130°),H(150%),F(180°),C{MAS DE 180° | CLAS
MBAATCU 2600 ALTITUD ALTITUD MSNM
MBAA1CU1 EFICIENCIA EFICIENCIA EQUIPO %
MBAAICU] SIEMENS FABRICANTE FABRICANTE GENE
MBAA1CLI1 0.88 FACTPOTEN FACTOR PE POTENCIA %
MBAA1CU1 1.15 FACTSERVI FACTOR DE SERVICIO %
MBAA1CU1 DIRECTO FORMARRANQ FORMA DE ARRANQUE GENE
MBAA1CU1 60 FRECUENCIA FRECUENCIA HZ
MBAA1CUA 110 INTNOM INTENSIDAD NOMINAL AMP
MBAA1CU1 NUMBOB NUMERQ DE BOBINAS UN
MBAATCU1 3 NUMFASE NUMERO DE FASES UN
MBAAICLM 2 . NUMPOL NUMERQ DE POLOS UN
MBAAICU1 PESO PESO KG
MBAA1CLH 662 POTENCIA POTENCIA NOMINAL KW
MBAATCIA RATING RATING GENE
MBAA1CUH CONTINUO REGIMEN REGIMEN- GENE
MBAA1CUA RESEST RESISTENCIA EN ESTATOR OHM
MBAAI1CU SERIE SERIE GENE
MBAA1CU1 20smem=m-40). TEMPTRAB TEMPERATURA DE TRABAJO °C
MBAATCU1 Y TIPCONEX TIPO DE CONEXION GENE
MBAAICU1 N-W212 TIPO TiPO GENE
MBAA1CU1 TIPROTELE TIPO DE RCTOR ELECTRICO GCLAS
MBAATCIM 3586 VELGCIDAD VELCCIDAD NOMINAL RPM
MBAATCU1 4160 VOLTNOM VOLTAJE NOMINAL VIN

8 - MOTOR BOMBA AGUA DE ALIMENTACION No. 3 CALDERA ~ UNIDAD 1
Nombre

Equipo Valor Afributo Descripcidn Unidad
MBAA3CU1 F AISLAMIENTO | Y{80%),A(105°),E(120%),8(130°),H(150°).F{180°),C(MAS DE 180° CLAS
MBAA3CU1 2600 ALTITUD . ALTITUD MSHNM
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MBAA3CIM GEC ALSTHOM FABRICANTE FABRICANTE GENE
MBAA3ICU1 0.92 FACTPOTEN - EACTOR DE POTENCIA %
MBAA3CU1 FACTSERVI FACTOR DE SERVICIO %
MBAA3ICU1 DIRECTO FORMARRANGQ : FORMA DE ARRANQUE GENE
MBAA3CLH 60 FRECUENCIA ' FRECUENCIA HZ
MBAA3CLN 103.5 INTNOM ¢ INTENSIDAD NOMINAL AMP
MBAA3CUA NUMFASE . NUMERO DE FASES UN
MBAA3CU1 NUMPOL NUMERQ DE POLOS UN
MBAA3CU1 3200 PESO PESQ KG
MBAA3CIN 662 POTENCIA POTENCIA NOMINAL KW
MBAA3CU1 964040861 SERIE SERIE GENE
MBAA3SCUA 20 TEMPTRAB TEMPERATURA DE TRABAJO °C
MBAA3CU1 Y TIPCONEX TIPQ DE CONEXION GENE
MBAA3CU1 F3XC400 L2G TIPO TIPO GENE
MBAA3CU1 3575 VELQCIDAD VELQCIDAD NOMINAL RPM
MBAA3ICWA 4160 VOLTNOM VOLTAJE NOMINAL VIN
¢ - MOTOR BOMBA AGUA DE CIRCULACION No.1— UNIDAD 1
Nombre
Equipo Valor Atributo Deéseripcion Unidad
MBACH U1 B AISLAMIENTO | Y(90°),A0 05°),E(120°);B(‘i 30°),H{150%),F(180°),C(MAS DE 180° CLAS
MBACIMU1 2600 ALTITUD ALTITUD MSNM
MBACHU1 EFICIENCIA EFICIENCIA EQUIPO %
BELFORT
MBACHLH ALSTHOM FABRICANTE FABRICANTE GENE
MBACI1U1 0.8 FACTPOTEN FACTOR DE POTENCIA %
MBACHUA DIRECTO FORMARRANQ | FORMA DE ARRANQUE GENE
MBACI1U1 60 FRECUENCIA FRECUENCIA HZ
MBACI1U1 49,5 INTNOM INTENSIDAD NOMINAL AMP
MBACI1U1 3 NUMFASE NUMERO DE FASES UN
MBACHU1 6. NUMPOL NUMERO DE POLOS UN
MBACGI1U1 3580 PESO PESQO KG
MBACI1U1 258/ 350CV POTENCIA POTENCIA NOMINAL KW
MBACI1U1 CONTINUO REGIMEN REGIMEN GENE
MBACIH1 U1 362533 SERIE : SERIE GENE
MBACI1U1 40———80 TEMPTRAB TEMPERATURA DE TRABAJO °C
MBACI1U1 NIP86/56 TIPO ] TIPO GENE
MBACI1U1 JAULA TIPROTELE TIPO DE ROTOR ELECTRICO CLAS
MBACH U1 700 VELOCIDAD VELOCIDAD NOMINAL RPM
MBACH U1 4160 VOLTNOM VOLTAJE NOMINAL VIN
10 - MOTOR BOMBA AGUA DE CIRCULACION No.2 ~ UNIDABR 1
Nombre
Equipo Valor Atributa Descripcion Unidad
. MBAGI2U4 B AISLAMIENTO | Y{90°),A(105°),E(120%),B(130°),H(150°).F(180°),C(MAS DE 180" CLAS
MBACI2U1 2600 ALTITUD : ALTITUD MSNM
MBACI2U1 ALSTOM FABRICANTE FABRICANTE GENE
MBAGCI2U1 0,8 FACTPOTEN %

| _FACTOR DE POTENCIA
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MBACI2U1 FACTSERVI FACTOR DE SERVICIO %,
MBACI2U1 FRAME FRAME GENE
MBACI2U1 60 FRECUENCIA FRECUENCIA HZ
MBACI2U1 495 INTNOM INTENSIDAD NOMINAL AMP
MBACI2U1 3580 PESO PESQ KG
MBACI2U1 258 1350 CV POTENCIA POTENCIA NOMINAL KW
MBACI2LH CONTINUO REGIMEN REGIMEN GENE
MBACI2U1 362534 SERIE SERIE GENE
MBACI2L1 40/80 TEMPTRAB TEMPERATURA DE TRABAJO °C
MBACI2U1 NIP 86/56 TIPO TIPO GENE
MBACI2U1 700 VELOCIDAD VELOCIDAD NOMINAL RPM
MBACI2U1 4160 VOLTNOM VOLTAJE NOMINAL VIN
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GARACTERISTICAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE LA UNIDAD 1 DE TERMOPAIPA.

1. Transformador auxiliar de grupo 13.8 kv/4.16 kv

EQIAIPO: TAGAU1 TRANSFORMADOR AUXILIAR GRUPO A 13.8/7967/4160 V {EIS): E
UBICACION SUBESTACICHNESHOPAIPA .
SISTEMA ASOCIADO: 22
CENTRO COSTOS: T004MH
CLASE : TRANSF TRANSFORMADORES
NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPCION VALOR UNIDAD
TIFOENFRI TIPO DE ENFRIAMIENTO : CHEAN UN
TERSECUN TERSION EN SECUNDARID AU T 2302 7
TENPRIM TENSION EN FRIMARIQ 138007 7967 W
POTENCIA FOTERCIA LI
PESTU PESTIUTAL s FlisE]
PESO PESO KG
PESAC PESO ACENE TBET (€]
FENED PESU NUCED BUBIAS 3592
NORM NORMA ICONTEC UN
TNTSECUN TREENGIUALY EF SECURDARIT 537 BNP
TRTPRIA TNTENSIUAL EN PRIFARTD 157 FRAF
MP THPEDANCIA €49 oA
FRECUENCIA FREGUERTIA : 4] HZ
ECTEME ELEVALION |EMPERATURA ATUEITE [ r—t o [#]
ELETDE ELEVAGION TEMPERATURA DEVANALDS —55 G
COHE CONERION VRO TR
CAPACETE CAPACIDAD O ACTITE pri) LT
FLTURE ALTURE 2 14}
2. Transformador auxiliares de grupo 4.16kv/440v
EQUIPO: TAIGUL TRANSFORMADOR EQGUI  AUXIL (416 KV /440V) GRUPO {E/S): E
UBICACION :. MIVEL 7:50 TUMBBAIINIDAD UNC :
SISTEMA ASOCIADO: 21
CENTRO COSTOS ! FOO1H ]
CLASE: TRANSF TRANSFORMADORES
NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPCION VALOR UNIDAD
TENTERGH TENSION EN TERCIARID 1
PESTU PESU TUTAL ZT3F [LLE]
MO HORMA : UN
ELETDE ELEVATION TEMPERATURA DEVANADDS 5] i
TIFGENTRI TR DE ERFRIAMIENTO TATORAL UM
PESAC PESQ ACEIE 1681 KG
CORE CONEAION DRynl (4131
TENSECON TERSFIN EN SECUNDARIT FTEI 20T v
TENPRIM TENGION EN PRIMARIO 3577967 "7
RECTRAN RECALTON GE TRANSFORMACION 7
FPOTERGTS POTENCIN THRIS RYX
FESC PESD : BB50 KG
THISECUON TRTENGIDAD ER SECUNDARID k5] AMD
METERSIDAT BN PRIFEERID TE7 Ly
FRECUENGIA FRECUENGHA, : &0 [iF4
CAPACEITE CAPACIDAU DE ACEITE i T
ZLTURE ALTORA picy] i3
ASAMENTO | 1RO DEAISLAMIENTT TLAS
ECTERP " == ECEVACION TERMFERATURA ACEITE 0 i

3. Transformador de emergencia 4.16kv/440v




b gnengin, russtm ouenresnisn

EQUIPO: TEAU3% TRANSFORMADOR DE EMERGENCIA A 4160/440 V UNIDAD UNO {E/%): E
UBICAGION : NPVEL 7:50 UNIDAD UND
SISTEMA ASOCIADO: 22
CENTRO COSTOS : T
CLASE : TRAMSF TRANSFORMADORES
NOMBRE ATRIBUTO DESCHIPCION VALOR URIDAD
ALTURA ALTURA 600 M
CONE CONEXON TyaTT N
FREGUENCIA FRECUENCIA &0 HZ
TNTPRIM TRTENGIDAD EN PREMARTD BT LA
TRTSECUR TNTENSIDAD EN SECURDART] 750.72 AP
POTENCIA POTENCHA &30 KVA
RELTRAN RECACION DE TRANSFORMACION FTB0AG Y
TENCCIR TENSION CORTO CIRGUITD o
TENFRIV TENSION EN PRIMARIO 4160 v
i TENSECON TENSION EN SECURDARID 460 i
[ TTPOENTRE TIPO D ERNFRIARIENTY TATURALC 81
ELETDE ELEVACION TEMPERATURA DEVANADROS 100 G
TP MPEDANCIA 1) CHM
RO HOREA TECEI7S-FT UN
PESTO PESO TOTAL 1605 KG
4, Transformador auxilires generales 4.16kv/440v
EQUIPD: TAIGEM TRANSFORMADOR AUXILIARES GENERALES (4160/4460} UNIDAD {E/S): E
USICAGION : NIVEL 7:50 TURBRA UNIDAD UNO i
SISTEMA ASOCIADO : 22
CENTRO COSTOS: 70010 .
CLASE: TRANSF TRANSFORMADORES
NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPCION VALOR UNIDAD
ALTURA ALCTURA 2600 M
CONE CONERIDON VATl 31
FRECUENCIA FRECUENCIA 60 HZ
THTPRIM TNTENSIDAD EN PRIVARID 87.44 ANF
[“mTSECOR T ts) THRITZ FRF
POTEMNCIA POTENCIA B30 KA
RECTRAN RETCACIONDE TRARSFORMACION Vi
1enGUIR TENSIOR CORTO GRCUONTD UN
TEMPRIM TENSION EN PRIMARIO" 3150 W
TENSIUN ENSECUNUARID 240 v
ELETDE ECEVACTON TERFERATURA DEVARADUS F—80 i
HORM NORKA [EC 60076-11 UN
FESTD PESC TOTAL 080 KRG
THGENFRI [EHO L= ENeRIAMIENTO NATURAL |UN




argin, TS DaERED.

5. Transformador Principal de unidad

wesme [ ]

TRANSFORMADORES

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS: S/A

BLUMENAU=SC CHPJ 07.175725/0014—84

TRANSFORMADOR ELEVADOR

o OF PgRcamn | whiv tE wsTeuctones_ ]

DT FASES FRECUENCIA § 6O [He ‘o 13857523 | SISTENA BE: ENFRMAIENTO | GriAN/ ONARZGERE |
;n;msugwl 1154 3x2.6% — 13.8 l Pomnclﬁém%::r %;f:ﬁ GRUPO. DE GONEXICNES. (YN 11
NPEGANGIAS A J5'C .60 Hz (%] BT 54772780 H2 ¥
TENSHON kY BASE - (MVA) SSEGy- +. BEQ. ¢ AT 5472490 ¥ %3
123,625/ 13,8 [ HORMAS 11 m s '
& f 138 ] [ [EG~-GRU7G | He x
108375 /13,8 : )
FSoRRE=LEyAEEN | MED, DE LoS HIVELES - DE - AISLAMIENTO (k)
PE TEWPERATURA | ‘DEVANADOS S5 TENSIONES" SOPORTASLES DEVANARGS
ENREGIVEN | Fapa SUPERIOR DE ACENE: ETY s e LR AT “NEUTRO ar
PERMANENTE C01 | oD A -CALENTE 78 MAXIMA, DEL EQUIPAMIENTO' 123 s 157
FREGUENCIA INOUSTRIAL 230 38 38
CORRIENTES - DE - CORTOCIRCUITO : (jeh}- IMFULS0 - ATMOSFERICO - (cresta) 550 110 110
TERMINALES ALTA TENSION: BAJA TENSION AISLADDRES  PASATAPAS .
SIMETRICA, - 24° _A.E3 35.66; FREGUENCIA INDUSTRIAL 350, | 162, ] 50
ASSIMETRICA 11.78 90,77 [MPULSO - ATMOSFERICO 750 8% | 125,
ALTA TENSION
TERMINAL EM. Hi,; H2; H3. ¥ HEUTRO:HD:
CONWUTADOR TENSION CORPENTE " (A - " —1
POS. | UGA. [§) 54. MVA 72 Mva | 50 MvA o -5 ga
H Qb 123645 292,19 | 336,25 | 420,32 o e e
2 big 120750 256,19 344,26 | 43032 g - g‘ - H
E] &id 117875 204,49 352,68 | 48082 o ‘dw d
& d . 115000 279,10 565474 ASLO+ :‘ {‘ 1
5 € f 112125 278,00, 37074 | A0%AZ - : o
3 [ IoE2s0. 285,37, SAA0 | 475,62 h " i
7 a b 06375 263,08 380,78 | ABBAT. i it !
BAJA TENSION b B b
TTERMINAL EN X1, X2, %3, 2 i a .
" TENSION "GORRIEHTE {A). .5 a4 ¢
A B WA | 73 WVA. | G0 MYA B ¥ A
13800 Zo5d.2. | seizs | 37853
WASAS “(kg)" . A
PARTE: ACTIVA 38395 10l 1k
CUBA 7 ACCESORIOS' 17080 A4
ACEITE" 18880 F 14485 - q =
e — i ® ® ®
TRANSPORTE SIN AGHTE 49030 @ ;
- TRANSFORMADORES DF_CORRIENIE: j
[ ¢ | FELACION | - pORRES. | EXAGTHUD 1 WSO FY. O @
3-8 | #0007k G 12035 MEDICEN 15 T 4
£ 4005 81252 14,2025 B SERWCA 1.5 %1 4]'& Si_-l-]g
. - " - s34 MF 52,
[LIGUE0" AISLANTE: -ACEITE_MINERAL - HAFTENICO N | o
o b u €1 -
[cuBA RAGIADORES ' CONSERVAUOR 'SORDRTAN VACID PLENG ] .t WE
DIMENSIONES - APROXIMADAS  (rmom)
TRANSPORTE. (LARGOXAMCHOXALTO). SROOXIBS0X2350
ALTO P/ REMOVER .P. ACTINA 5000 :
ALTO P/ REMOGVER_ PASATAPAS' AT 9360 -

ALTITUDEDE INGTALACIOH: 2004 mh.d.6.m.

THDAISTRIA - BRASLERA,




